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1 INTRODUCAO :
A FIOCRUZ, uma institui¢cdo de ciéncia e tecnologia em satide vinculada ao Ministério
da Saude, tem por objetivo a produgdio, a disseminagdo e o compartilhamento de
conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e consolidagio do Sistema
Unico de Satde (SUS). Sua presenca no cendrio nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populagéo brasileira, para a redugéo das desigualdades
sociais e para a dindmica nacional de inovagéo, tendo como valor central a defesa do
direito a saude e da ampla cidadania. .

Para apoiar a missdo da FIOCRUZ, entendesse que a contratagéo descrita-neste projeto
basico ¢ de fundamental importancia.

2 OBJETO

O objeto deste Projeto basico consiste orientar a contratagdo de empresa especializada
em construgdo e reforma do Complexo Tecnoldgico do Instituto Carlos Chagas — ICC -
do Bloco C do campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR, doravante denominada como
CONTRATADA, cabendo a esta o fornecimento de todos os materiais e mdo de obra
necessaria a execugdo dos servigos descritos nesta especificagfo.

A reforma parcial do BLOCO C do campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR, localizado na
Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader 3775 - Cidade Industrial / 81350-010 Curitiba, PR,
com drea de intervencdo interna de aproximadamente 2.800m? externa de
aproximadamente 340m? (passeio) e cobertura de aproximadamente 900m?, sendo todas
ja edificadas.

3 CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

3.1 JUSTIFICATIVA

Esta contratacdo se justifica pela necessidade de adequagdes fisicas no Instituto Carlos
Chagas — BLOCO C do campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR para a plena
funcionalidade das atividades de pesquisa e ensino. Portanto, ha a necessidade de
execug¢do de manutengdo corretiva no sistema elétrico, hidrossanitario e légica como a
substituicao/reparos de revestimentos (paredes/tetos/pisos), de luminarias e ldmpadas,
de esquadrias, mudanga de layout de areas laboratoriais e comuns, criagdo de novas
areas laboratoriais, além de reforma de banheiros, impermeabilizag¢do do piso técnico e
impermeabilizacdo com isolamento térmico da cobertura autoportante, revitalizacio das
fachadas e adequagdes as novas exigéncias referentes as atualizagdes de normas
brasileiras, como de Acessibilidade (NBR 9050 e NBR 16537) e Prevencio de Incéndio
e Panico (Normativa do Corpo de Bombeiros do Parana).

A adequagdo do sistema elétrico € evidenciada no intutito de atender a nova
padronizagdo, tanto em dareas laboratoriais quanto comuns. Juntamente com estas
adequactes hd necessidade de revisdo das instalagdes elétricas, hidrossanitarias e de
Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader 3775 - Cidade Industrial / 81350-010 Curitiba, PR
Tel. / Fax: (041) 3316-3230/
3316-3267
www.icc.fiocruz.br
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tecnologia da informacdo (TI), gases € ar condicionado de modo a suprir as demandas
das areas laboratoriais no que tange a instalagio de novos equipamentos, 0 que
consequentemente demandara o aumento das capacidades instaladas, revisdo das redes
alimentadoras e de distribui¢do, SPDA e aterramento.

Devido ao uso e desgate natural pelo tempo ha necessidade de reparos/substituigéo de
revestimentos de paredes (pintura), tetos/forros (gesso acartonado, placas modulares de
fibra mineral, de gesso acartonado aluminizado), pisos internos (autonivelantes,
ceramicos, vinilico e granitina) e externos (granitina), esquadrias (portas e janelas)
luminarias herméticas e comuns com ldmpadas fluorescentes por modelos que utilizam
lampadas LED’s para garantir a eficiéncia energética, aparelhos hidrossanitarios,
ferragens/metais (toneiras, registros, etc.), revitalizacdo das fachadas (pintura),
sinalizacdo indicativa de ambientes, pias em inox 316L e mobilirio para novos layouts
laboratoriais e comuns.

Por consequéncia das baixas temperaturas atingidas onde o ICC esta localizado, foi
constatado a condensa¢do da cobertura autoportante o que originou danos ao
revestimento do forro (fibra mineral) originando assim a necessidade de
impermeabilizagdo com islomento térmico da mesma de forma a garantir a solugdo
daquela além da plena estanqueidade da cobertura.

Com a mudanga de layout de areas laboratoriais € comuns, além do atendimento a
normativa vigente do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, ha necessidade de
adequagdo do sistema de protec¢do contra incéndio e panico no que tange a instalagdo de
novos hidrantes, iluminagéo de emergéncia e sinalizagdo.

Acessibilidade - Possibilidade de acesso ao prédio de pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida de acordo com as normas, através de constru¢do de rampas €
colocag@o de sinalizagéo e etc.

3.2 OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratagdo objetiva a plena funcionalidade do Complexo Tecnoldgico do
Instituto Carlos Chagas/ICC/FIOCRUZ/PR para realizagdo de atividades voltadas a
pesquisa e ensino, demandando recuperagdo predial parcial com intervengdes de
manutengiio de cardter corretivo em areas laboratoriais, administrativas, técnicas, de
apoio e comuns, mudangas de layouts em dreas laboratoriais e comuns, criagdo de novas
areas laboratoriais, intervengdes de melhorias e adequagdes as exigéncias de Normas
Brasileiras.

3.3 JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A A]fTERNATIVA ESCOLHIDA,
NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E
AMBIENTAL DO SERVICO

Conforme ANEXO 1 — “Estudo Preliminar para Contratagio de Obra de Reforma
do Complexo Tecnolégico do Instuto Carlos Chagas — ICC - BLOCO C do
Campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR”.
Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader 3775 - Cidade Industrial / 81350-010 Curitiba, PR
Tel. / Fax: (041) 3316-3230/
3316-3267
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3.4 FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVICO E
IDENTIFICACAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

A reforma a ser executada compreende os seguintes servicos:
Pavimento Térreo — BLOCO C

e Reforma dos banheiros/por unidade (quatro unidades — duas masculinas e duas
femininas):
o Substituicdo de revestimento de pisos/tetos/paredes;
Alteracdo de layout com a criagdo de vaga PNE (em dois ambieptes);
Alteracdo de layout com a criagdo de vestiario (em dois ambientes);
Substitui¢ao de janelas;
Adequagdo das instalagdes elétricas com substituicdo dos circuitos elétricos,
tomadas e interruptores;
Substitui¢do de luminarias por LED’s;
Adequagdo das instalagdes hidrossanitarias;
Substitui¢do de aparelhos hidrossanitérios;
Substitui¢do de bancadas, pias, cubas, ferragens, etc.;
Instalag@o de brise em janelas;
Instalacio de divisorias de granito;
Instalagdo de porcelanato;
Aquisi¢do e instalacdo de bancos e armarios (em dois ambientes com
vestiario);
o Substituigdo de portas completas.
e Corredores:
Substitui¢do de placas de forro;
Sustituicdo de luminarias LED no corredor em area laboratorial;
Pintura geral;
Substituicdo de ldmpadas fluorescentes por LED’s;
Instalacdo de quadro elétrico para suprir aumento de demanda;
Sinaliza¢do indicativa;
Sustituicdo de portas de vidro;
Adequacéo do sistema contra incéndio e panico;
Instalag@o de piso vinilico tipo hospitalar;
Instalagao de controles de acesso.
e Laboratorios:
o Substituigdo de revestimento de pisos e tetos;
o Pintura geral;
o Adequagdo das instalagdes elétricas com substitui¢do/implementacio de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores;
Substituigdo de lumindrias herméticas por luminarias herméticas LED’s;
Aquisicdo e instalagdo de mobilidrios e pias inox 316L;
Retirada de janela com fechamento em alvenaria;
Instalag@o de paredes drywall;
Adequacgdo das instalagdes hidrossanitérias;

o o oo

O 0000000 O0OO0 00000 O0OO0

O o0 0O 0 O
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o ‘Instalagio de lavatorios e acessorios (torneiras, registros, etc.);

o Adequagdo das instalagdes de logica (TI) com substitui¢do/implementagao
de pontos;

o Instalagfio de infraestrutura e de equipamentos para exaustao e insuflamento;

o Aquisicdo e instalagdo de mobiliario;

o Mudanga de layout com instalagdo de paredes drywall e portas.

Escadas

o Mudanca de layout com instalagdo de paredes drywall com resisténcia a

fogo;

Pintura geral;

Demoligdo de paredes;

Adequagio do sistema contra incéndio e panicog

Instalacdo de veneziana;

Instalagfo de portas.

DML:

o Adequagdo das instalagdes hidrossanitarias;

o Instalagdo de tanque.

DATACENTER:

o Remanejamento de splits;

o Substitui¢do de lumindrias com ldmpadas fluorescentes por LED’s;

o Instalagdo de protego de vazamentos de instalagdes hidrdulicas sob teto;

@]

o

O 0 0 00

Instalagdio de switch e 3 (trés) patch painel;
Substitui¢do de porta.

Auditorio

o Instalagdo de porta;

o Pintura geral;

o Adequagdo das instalagdes de logica (TT) com substitui¢do/implementagéo
de pontos;

o Adequagdo das instalagdes elétricas com substituicio/implementagdo de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores;

o Substituicdo parcial de forro fibra mineral.

Sala Infraestrutura

o Reforma de porta;

o Pintura geral;

o Adequagio das instalagdes de logica (TI) com substitui¢do/implementagdo
de pontos;

o Adequagio das instalagdes elétricas com substitui¢do/implementagéo de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores:

o Substituicdo parcial de forro fibra mineral.

Logistica, Multimeios ¢ TI

o Pintura geral;

o Substituicdo de 1dmpadas fluorescentes por LED’s;

o Substituicio parcial de forro fibra mineral.

HALL
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Substitui¢do de forro;
Substituigcdo de lampadas fluorescentes por LED’s;
Pintura geral.

Biblioteca

o
@]
O

Mudanga de layout;

Pintura geral;

Adequacdo das instalagdes elétricas com substituigdo/implementacdo de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores;

Substitui¢do de lampadas fluorescentes por LED’s;

Adequagdo das instalagdes de logica (TT) com substitui¢do/implementacio
de pontos;

Aquisi¢do e instalagdo de mobiliario;

Substituigdo parcial de forro fibra mineral.

Segundo Pavimento — BLOCO C

Cria¢do de area laboratorial:

o
O
O

0

O 00 0O 0 O0

Retirada de instalacdes prediais e aparelhos hidrossanitarios;

Substituigdo de revestimento de pisos/tetos/paredes;

Aquisi¢@o e instalagdo de lavatdrio, portas e pontos de gases (CO2) com
reguladores de posto;

Redistribui¢do das instalagdes elétricas com substitui¢do/implementacdo dos
circuitos elétricos, tomadas e interruptores;

Instalagdo de luminarias herméticas LED;

Aquisi¢do e instalagdo de mobilidrios e pias inox 316L;

Instalac@o de peliculas nos vidros das janelas;

Execucdo de instalagdes de logica (TI) com implementacdo de pontos;
Instalac@o de piso vinilico tipo hospitalar;

Mudanga de layout com instalagdo de paredes drywall.

Corredores:

o0 0o O0OO0O0O0

Substituicdo de revestimento de pisos/tetos;

Pintura geral;

Substitui¢do de lampadas fluorescentes por LED’s;
Substituicdo de lumindrias comuns por LED’s;

Instalacdo de quadro elétrico para suprir aumento de demanda;
Sinalizacdo indicativa;

Adequagdo do sistema contra incéndio e péanico.

Laboratorios:

o]
O
O

o
@]

Adequagdo/Substitui¢do de revestimento de pisos e tetos;

Pintura geral;

Redistribuigdo das instalagdes elétricas com substituicdo/implementacdo de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores;

Substitui¢do de lumindrias por luminarias herméticas LED;

Aquisigdo e instalagdo de mobiliarios e pias inox 316L;
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o Instalagdo de lavatorios;

o, Instalagdo de ares condicionados tipo Split piso/teto;

o Adequagdo das instalagdes de logica (TI) com substitui¢do/implementacdo
de pontos:

o Mudanga de layout com instalago de paredes drywall e portas.

Biblioteca

o Mudanga de layout com instalagdo de paredes tipo drwall, portas e janelas;

o Pintura geral;

o Adequagdo das instalagdes elétricas com substitui¢io/implementagdo de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores;

o Aquisigdo e instalagio de quadro elétrico;

o Adequagdo das instalagdes de logica (TI) com substituicdo/implementagao
de pontos;

o Substitui¢do de lampadas fluorescentes por LED’s;

o Aquisi¢o e instalagdo de mobiliarios;

o Substituigdo parcial de forro fibra mineral.

Terceiro Pavimento — BLOCO C

Corredores:

o Pintura geral;

o Substituigdo de lampadas fluorescentes por LED’s;

o Sinaliza¢do indicativa e de acessibilidade;

o Adequacdo do sistema contra incéndio e panico.

Escadas

o Substituicdo de pele de vidro por veneziana de aluminio;

Piso técnico

o Adequagio do sistema contra incéndio e panico;

o Confec¢do de estrutura com fechamento com divisoria naval para sala de
abrigo de nobreak;

o Retirada de equipamentos (condensadoras de ar condicionado) e suas
infraestruturas;

o Impermeabilizagdo da laje de piso;

o Instalacdo de ar condicionado tipo Split piso/teto.

Area externa — BLOCO C

Fachadas:

o Recuperagdo e pintura geral.

Passeios:

o Substituicio de revestimento de piso;
o Sinalizacdo e rampas de acessibilidade.
Sala de Manutengéo - Externa

o Pintura geral;
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o Adequagdo das instalagdes elétricas com substltulgaohmplementagao de
circuitos elétricos, tomadas e interruptores; :

o Substituigdo de lampadas fluorescentes por LED’s;
o Adequagdo das instalagdes de logica (TI) com substitui¢do/implementagio
de pontos.

3.4.1 LOCALIZACAO

O Instituto Carlos Chagas esta situado no Campus da Fundagdo Tecpar - PR, na Rua
Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 - Cidade Industrial / 81350-010, Curitiba.

Figura 1: Demarcagéo e localizagdo do ICC/FIOCRUZ/PR sobre imagem do Google Earth, 2019.

3.4.2 DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

As instalagGes atuais do Complexo Tecnologico do Instituto Carlos Chagas — ICC —
BLOCO C — FIOCRUZ/PR ¢ caracterizada por uma edificagdo contemplando 3 (trés)
pavimentos mais o subsolo técnico, com drea em planta de aproximadamente 2.200m?,
dos quais o pavimento térreo contempla areas administrativas, téncicas, de apoio e
laboratoriais, o segundo pavimento essencialmente de dreas laboratoriais e o terceiro de
areas administrativas e piso técnico que contempla instalagdes suporte as &reas
laboratoriais. Além do bloco principal ha pequenos anexos, em torno, que garantem a
funcionalidade das instalagdes elétricas, hidrdulicas, de gases, etc. O Bloco C ¢
contornado por passeios, que ddo acesso ao prédio, e adjacente a estes por arruamento
contando em sua fachada principal por um estacionamento.
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No' intutito de esclarecer sobre a 4rea de intervengdo prevista para a presente
contratagdo, a reforma destina-se a aproximadamente 2.800 m? de 4rea interna, que
contempla os trés pavimentos, de aproximadamente 340 m? de area externa, que
contempla os passeios entorno da edificagdo e drea parcial da cobertura, de
aproximadamente 900 m?, onde serd realizado o servigo de impermeabilizagdo com
isolamento térmico.

—/

u‘;nm/t‘.u

T _

Figura 2 — Croqui do campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR com BLOCO C hachurado na cor magenta
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Figura 3 — Croqui — Area de Intervengéio — ICC - BLOCO C — Campus TECPAR/ICC/FIOCRUZ/PR

Figura 4: Fachada Norte — Entrada Principal — Bloco C

Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader 3775 - Cidade Industrial / 81350-010 Curitiba, PR
Tel. / Fax: (041) 3316-3230/
3316-3267

www.icc.fiocruz.br
19




Mivsrdno gz Balde

FIOCRUZ - PARANA
Instituto Carlos Chagas

Figura 5: Fachada Oeste — Bloco C

Figura 6: Fachada Leste - Bloco C
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Figura 7: Fachada Sul - Entrada Secundéria — Bloco C

Figura 8: Cobertura Autoportante — Bloco C

3.4.3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

e (Criagdo de laboratdrios por meio de alteracdo de funcionalidade de ambientes:

o Sala de Cultivo de Células com 4rea aproximada de 18,65m?;
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o Laboratério de Referéncia de Leishmaniose com érea aproximada de
18,65m”.

e Reforma de banheiros:
o Criagéo de espaco PNE;

o Substituigdo de revestimentos do piso/teto/parede e aparelhos
hidrossanitarios.

e Mudanca de layouts de 4reas laboratoriais.

e Adequagio da infraestrutura elétrica, hidrossanitaria e de ldogica para
atendimento a padronizagdo atual e para atender demanda da Unidade,
incluindo:

o Substituicdo de instalagdes elétricas, hidraulicas e de logica;
o Novas instalagdes elétricas, hidraulicas e de logica;
o Aumento de capacidade instalada elétrica com instalagdo de novos quadros
de distribuicdo;
o Revisio do sistema de aterramento.
e Mudanca de layouts de areas laboratoriais.
o Impermeabilizagdo com isolamento térmico da cobertura.
e Impermeabilizagio da laje do Piso Técnico do 3° pavimento.
e Sinaliza¢fo indicativa.
e Revitaliza¢do da fachada.

e Adequagdes as novas exigéncias referentes as atualiza¢des de normas
brasileiras, como de acessibilidade (NBR 9050 e NBR 16537), seguranca
do trabalho (NR 35) e Normatizagdo dos Bombeiros do Estado do Parana.

e Manutencgio corretiva parcial da unidade.

3.5 ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

A execugiio da obra de reforma do Complexo Tecnolégico do Instituto Carlos Chagas —
ICC — BLOCO C provera novos espagos laboratoriais, com a implementagdo de novas
4reas, mudancas de layouts de dreas laboratérios prezando pela méaxima eficiéncia,
adequacdes na infraestrutura predial garantindo a plena funcionalidade dos ambientes
laboratoriais € comuns.

Também atendera as normativas vigentes de acessibilidade e prevengéo contra incéndio
e pénico.
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3.6 SOLUCOES TECNICAS ADOTADAS

As solugdes foram adotadas considerando as diretrizes da Fiocruz quanto a
acessibilidade e seguranca de todos os funcionarios.

Os servigos de reforma a serem executados buscam a recuperagfio/adequagdo predial,
mantendo as caracteristicas da edificagdo e a aplicagdo de critérios de sustentabilidade
de forma a promover a economia na manuten¢do e operacionalizacio, bem como a
redugdo do consumo de energia e destinagdo correta dos residuos solidos gerados na
execucdo da obra.

Todos os projetos foram discutidos e as solugdes foram embasadas tecnicamente e
providas de memoria de calculo que fazem parte do conjunto de projetos.

3.7 IDENTIFICACAO E ESPECIFICOES

A obra em questdo abrange servigos referentes a reforma e manutengdo predial,
devendo atender a legislagdo vigente, em particular a Lei n.° 8.666:1993, as Normas
Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis a projetos e obras de arquitetura e engenharia
editadas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), bem como as
referentes a Seguranca do Trabalho e a legislagdo aplicavel especifica do Estado do
Parana.

Os servigos a serem executados consistem em obras civis, englobando revestimentos de
pisos/teto/parede, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, ar condicionado (splits) e de
logica, aparelhos hidrossanitirios, mobilidrios laboratoriais e comuns e
impermeabilizagdo de drea técnica e impermeabiliza¢do com isolamento térmico da
cobertura.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverdo ser novos, de primeira
qualidade, conforme especificados em projetos, neste caderno de especificagdes e
planilhas.

3.8 PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUICAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execugdo estimado: 180 dias

A CONTRATADA tera 180 dias para concluir todos os servigos previstos no presente
documento.

Os 14 ultimos dias do periodo de execugdo do contrato deverdo ser utilizados para a
conclusdo de servigos pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagdo,
licengas, atestados e demais documentos oriundos dessa contratago.
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4 EQUIPE DE PROFISSIONAIS

4.1 DESCRICAO DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE tera uma equipe da Coordenagdo de Engenharia/ICC subdividida
em Equipe de Projetos e Equipe de Fiscalizagdo. A Equipe de Projetos cabera a
aprovagio dos projetos e alteragdes desta especificagio técnica que se fizerem
necessarias e 0 acompanhamento da execugao dos servigos. Ja a Equipe de Fiscalizacdo
caber a fiscalizagfio da execug@o dos servigos.

A CONTRATADA devera ser responsével pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Em especial
pontuam-se os seguintes documentos:

=  Normas da ABNT e INMETRO;
s Lei8.666 de 1993;
=  “Manual de Orientacdes Bésicas do Tribunal de Contas da Unido™;

= (Cadernos de Projeto, Construgdo e Manutengio do “Manual de Obras Publicas —
Edificagdes: Praticas da Secretaria de Estado e Administragdo do Patrimé6nio
(SEAP)”;

= Normas estabelecidas pela Fiocruz;

= Disposi¢des legais do Estado e Municipio;

= Normas das concessionarias de servigos publicos locais;
» Recomendagdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servico deverd ser executado por profissionais habilitados ¢ a
CONTRATADA assumiré integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realizagfio dos referidos
trabalhos.

A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposi¢bes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com
seus deveres relativos a aquisicdo, utilizagdo e defeitos de fabricagédo em materiais, as
falhas cometidas pela méo-de-obra ou métodos de execugao dos servigos e ao tempo de
garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Cddigo Civil Brasileiro de 10
de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capitulo VIIT (Da Empreitada).
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A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios
deverdo ser considerados como partes integrantes desta especificagdo. Em caso de
divida quanto a interpretagdo dos desenhos devera ser consultada a Coordenagio de
Engenharia/ICC mais especificamente a Equipe de Projetos desta.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em
projeto deverdo ser conferidas no local antes da execugdo dos servigos.

Todos os materiais e equipamentos aplicados/instalados na obra deverdo ser novos, de
primeira qualidade, conforme especificados em projetos, memoriais e planilhas. No
caso de ndo estarem especificados ou ser necessaria qualquer modifica¢do, os mesmos
deverdo ser apresentados previamente & Equipe de Fiscalizagdo, que, por sua vez,
podera aprovar ou ndo os materiais e equipamentos apresentados, devendo o fato ser
registrado no diério de obras.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificagdes técnicas, de mé qualidade e/
ou em desacordo com os memoriais serfio recusados pela Equipe de Fiscalizacgéo,
independente de aviso ou notificag@o. Em caso de duvida quanto ao uso de materiais ou
a instalag¢do de equipamentos, deverd ser solicitada & Equipe de Fiscalizagio aprovacio
antecipada.

Para comprovagdo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais
empregados ou equipamentos, a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos
ensaios e testes preconizados por Normas e Especificacdes da ABNT e/ ou as notas
fiscais de compra. No caso de davida, para a aprovagdo ou recebimento de materiais e
equipamentos, a Equipe de Fiscalizacio podera exigir as expensas da CONTRATADA,
que sejam feitos testes complementares, de conformidade com as necessidades
envolvidas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA poderd utilizar materiais
equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia determinada pelos critérios
comparativos de:

= (Qualidade de padronizagdo de medidas; = Uniformidade de textura;
" Qualidade de resisténcia; * Composi¢do quimica;
*  Uniformidade de coloragdo; * Propriedade ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela Equipe de
Projetos e/ou pela Equipe de Fiscalizagio.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, os
memoriais € as planilhas orgamentérias sdo complementares entre si, de modo que qualquer
informagdo que se mencione em um documento e se omita em outro, serd considerado
especificado e valido. J4 informacdes divergentes deverdo ser relatadas a Equipe de
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Projetos, que encaminhari a alternativa correta a ser executada, conforme diretrizes a
serem discutidas e aprovadas pelo coordenador do projeto e respectivos responsaveis
técnicos.

5 ADMINISTRACAO DA OBRA

5.1 DOCUMENTACAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagio da CONTRATADA (CREA, CAU, INSS,
Certiddo Civel Negativa, etc.) devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a
Equipe de Fiscalizag@o.

A CONTRATADA devera emitir o CREA/CAU referente a execugdo das obras, sendo que 0s
profissionais responsaveis pela geréncia da obra deverdo pertencer ao seu quadro técnico. A
obra devera ser executada pelo engenheiro ou arquiteto responsavel técnico, conforme ART
ou RRT.

5.2 CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo para aprovagdo os
cronogramas de suprimento de materiais e méo de obra, visando com isto garantir que a obra
ndo sofra atrasos devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no
cronograma “postos em obra”, ou montados, no caso de fabricagdo e/ou transporte dos
mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de
trabalho onde deverdo estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o
cumprimento do prazo, explicitando, etapa por etapa, quais os recursos (maquinario,
tecnologia e pessoal), que serdo empregados.

A apresentagio por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro da obra
indicar4 as medicOes e as respectivas datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar 0s
prazos estabelecidos em contrato. Observar que o prédio ndo ficara totalmente desocupado
para execuc¢do das obras, assim sendo devera ser apresentado um cronograma detalhado de
acordo com a disponibilidade apresentada pelo ICC de liberagdo das areas acordado com a
Equipe de Fiscalizagdo.

5.3 EQUIPE TECNCICA E EQUIPAMENTOS DE PROTE CAO

A CONTRATADA devera alocar engenheiros/arquitetos, t€cnicos, encarregados, pessoal de
escritorio, necessérios para a execugdo das tarefas inerentes ao servico. Ressalta-se que os
profissionais deverdo estar habilitados para a realizacdo dos servigos, receber equipamentos
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de protegéo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira
integral responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizagdo podera interromper a qualquer tempo a execugdo dos servigos sem
Onus para a Fiocruz se constatar a falta de tais equipamentos. N&o sera permitido que qualquer
operario exer¢a suas fungdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de
protecdo correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestard e nem cederd, em hipétese alguma, equipamentos ou ferramentas
de qualquer natureza para a execuc@o dos servigos. Todos os equipamentos e ferramentas
necessarios sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.4 GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os materiais e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido
pelos fabricantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se
necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem onus algum para a Fiocruz. Todos os
servicos executados estardio submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados
em legislacdo pertinente (Coédigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial,
Livro I, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo, para arquivamento, todos os
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

6 DESCRICAO DOS SERVICOS PRELIMINARES

6.1 PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

A reforma parcial do Complexo Tecnolégico do Instuto Carlos Chagas — ICC requer um
planejamento cuidadoso devido a continuidade das atividades Laboratoriais e administrativas
durante as obras. Dessa forma, ruidos, poeira, infiltragdes devem ser cuidadosamente
diligenciadas para que ndo acarretem danos a saude dos funcionérios e a pesquisa, além de
interrupcdes das atividades.

Devido a restri¢@o supracitada, sugere-se o faseamento da obra de reforma em 2 (duas) etapas.
A execugfio da impermeabilizagdo com isolamento térmico da cobertura poderd ocorrer em
paralelo as etapas 1 e 2 e podera ser iniciada junto com a etapa 1. Apenas 0s servigos que
possam gerar interferéncia nos ambientes internos da edificacdo, como por exemplo as
mudangas de layouts de laboratérios, substituigdo de revestimentos de piso/teto/parede em
corredores, deverfo seguir as etapas 1 e 2.

Vale ressaltar que a obra em questdo tem como éareas de atuagdo: os trés pavimentos do
BLOCO C contemplando o piso técnico, a cobertura e as fachadas.
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Apds a reunifio de partida, a CONTRATADA devera apresentar um planejamento de
execucdo de obra para aprovagio da Equipe de Fiscalizac@o.
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Figura 9: Areas de execugio conforme as fases da obra— Area externa
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